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-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine
-Ovlateni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvieta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA

UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okoliSa i prirode, KLASA UP/I1-351-02/14-08/53,

URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77014
Analitiéki broj uzorka: V 00033/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka:  20.01.2022. 11:45 Vrijeme dostave:
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN 1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije
Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 20.01.2022. 13:47 Izvjestaj zavrien:

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Sibenik , 25.01.2022.

20.01.2022. 13:00

25.01.2022. 13:58

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bﬁa{s_dipl.ing.
( /(71

Dostaviti: {1
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN ? ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

) SIEENSKO-KNINSKE ZUPANIJE

? SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00033/22

Sibenik, 25.01.2022,

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Nazlv ispitivanja Metoda M M.DK. VR'B.Z#_@! . sugg:::sﬂ

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 20.01.2022. 13:55 Ispitivanje zavrseno: 25.01.2022. 13:57

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c 25 131 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,11 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,1°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* usem™ pri 20°C 2.500 376 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: ma/L CI2 0,5 0,11 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utroak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,20 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ") 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOZ'} 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOB') 50 14 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,2 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIE

Ispitivanje zapogeto: 20.01.2022. 13:54

Ispitivanje zavreno: 25.01.2022. 12:54

Ukupni kaliformi Colilert,SM 9223 B (22, MPN/100 mi 0 OW DA
12zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 26 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 38 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalino dopustena kolicina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

ljuéivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00033/22 Sibenik, 25.01.2022,

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. :
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-SluZbeni laboratori] prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju pesebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolia prema Rjedenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06~2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 25.01.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77013
Analiti¢ki broj uzorka: V 00032/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  20.01.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 20.01.2022. 13:00
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUBMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 20.01.2022. 13:46 lzvjestaj zavrsen: 25.01.2022. 13:58

1IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
5 ZAVOD ZA;JAV,N% ZDRAVSTVC
X §IBENSKO-KNINSKE ZUPANN
SIBENIK

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuive na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjeStaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00032/22

Sibenik, 25.01.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

 Naziv ispitivanja Metoda My MDK. Rezultat

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto; 20.01,2022, 13:55 Ispitivanje zavrdeno: 25.01.2022. 13:56

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 13,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnocéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,07 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,0°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008" pScm’’ pri 20°C 2.500 392 DA

Slobodni kior HRN EN ISO 7393-2: mg/L cl, 0,5 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O . 5 0,13 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH;) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISC 10304-1: mg/L (NO 3') 50 1,42 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,19 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 20,01.2022. 13:54 Ispitivanje zavrseno: 25.01.2022. 12:54

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22, MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 4] 0 DA
2014~ A

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 22 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 28 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00032/22 Sibenik, 25.01.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenija registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljué&ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlateni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zastite ckolida | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 .lipnja 2015.godine

Sibenik , 25.01.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjeStaja: 77011
Analitiéki broj uzorka: V 00030/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 20.01.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 20.01.2022. 13:00
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 20.01.2022. 13:44 Izvjestaj zavrSen: 25.01.2022. 13:58

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujag dipl.ing.

Dostaviti: L bd\‘

1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN ZAVOD ZA JAVNG ZDRAVSTVO

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 1) SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
? $IBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa .

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00030/22

Sibenik, 25.01.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

 Naziv ispitivanja

REZULTATI ISPITIVANJA:

Metoda

MDK,

LABORATdRiJ ZA ISPITIVANJE VODA | MO

RA

Ispitivanje zapocgeto: 20.01.2022. 13:55

Ispitivanje zavrseno: 25.01.2022. 13:55

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) e 25 14,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,08 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.4 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,1°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSt::m'f pri 20°C 2.500 391 DA

Slobodni klor HRN EN |SO 7393-2: mg/L ('.:I2 0,5 0,17 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavijeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO . HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O s 5 0,52 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ") 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (N03') 50 1,3 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,14 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 20.01.2022. 13:54

Ispitivanje zavréeno: 25.01.2022. 12:53

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL ¢} 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 16 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 22 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

lju€ivo na ispitivani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00030/22 Sibenik, 25.01.2022.

1IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potroénju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. '
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-SluZbeni laboratorij prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlaiteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 ad 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 25.01.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77012
Analiticki broj uzorka: V 00031/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  20.01.2022. 11:15 Vrijeme dostave: 20.01.2022. 13:00
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN I1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao: Zz7JZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoteto: 20.01.2022. 13:46 Izvjestaj zavrsen: 25.01.2022. 13:58

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

A
Dostaviti: A
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN ZAVOD ZA JAYNO ZDRAVSTVO
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN $|BENSKO-KNINSKE ZUPANIVE
) SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovazece bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00031/22

Sibenik, 25.01.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITI\{ANJ_A:

 Nazw ispitvania

Metoda

-WW_ALL i B

MDK.

 Rezultat |

LABORATORJJZA ISPITIVANJE VODA | MO

RA

Ispitivanje zapoceto: 20.01.2022. 13:55

Ispitivanje zavr§eno: 25.01.2022. 13:56

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) %t 25 13,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,06 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,6°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C 2.500 385 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,15 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMrlO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O s 5 0,09 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4*) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOz') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 1,34 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI 250 2,15 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoéeto: 20.01.2022, 13:54

Ispitivanje zavreno: 25.01.2022, 12:53

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mi 4] 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 42 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 53 DA

L

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk
kvantifikacije pojedine metode.

liu€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00031/22 Sibenik, 25.01.2022.

1IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno doputenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. :
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-Sluzbeni laboratorij prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlateni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/N-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okoli$a prema Rjedenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 25.01.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77010
Analiticki broj uzorka: V 00029/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  20.01.2022. 10:40 Vrijeme dostave: 20.01.2022. 13:00
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoteto: 20.01.2022. 13:44 lzvjestaj zavrsen: 25.01.2022. 13:58

I1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujaf»_’:'dipl.ing.
h

P

Dostaviti: \/C

oy I
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN <y ZAVODZA JAVNOG™ .07 3
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN \J SIBENSKO-KNINSK © - 1JE
SIBEN.

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaZete bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

_ Akreditirane metode su ozna&ene u Ispitnom izvjeStaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja,
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Analiticki broj uzorka: V 00029/22 Sibenik, 25.01.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

. Nazivispiivanja Metoda | M | Mk Rezultat |  Mj. | Ocjena
i sl ' iesigurnost sukdadnosti
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 20.01.2022. 13:54 Ispitivanje zavrseno: 25.01.2022. 13:55
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c 25 137 DA
Boja SM 2120 C (22.12zd.2012.) | mg/L P¥/Co skale 20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,39 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.4 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,5°C
Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|S<:m'1 pri 20°C 2.500 399 DA
Slobodni kior HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,15 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog kiora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak KMnO‘ HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 5 0,38 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 *) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_) 0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L. (NO_’) 50 1.4 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,25 DA
2009
Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Ispitivanje zapogeto: 20.01.2022. 13:54 Ispitivanje zavr$eno: 25.01.2022. 12:52
Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012,)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*
Broj kolonija 22 (s HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA
Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
J J P ij

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (kencentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: V 00029/22 Sibenik, 25.01.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potroénju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rieSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.oZujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli§a prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 02.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77057
Analitiéki broj uzorka: V 00059/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici | mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 25.01.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 25.01.2022. 14:10
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:15 Izvjestaj zavrSen: 02.02.2022. 08:56

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: > ZAVOD ZA JAVNO TVO
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN % élBENSKO-KNINSKE SEANIJE
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN A &

? SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u lspitnom izvjestaju sa L

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analitiéki broj uzorka: V 00059/22 Sibenik, 02.02.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: ) -
Naziv ispitvanja Metoda | M| MDK

LAgORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:18 Ispitivanje zavr$eno: 02.02.2022. 08:47

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °%c 25 10,8 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,13 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 75 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,4°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* |JSc:m'1 pri 20°C 2.500 389 DA

Slobodni klor H(I;t; EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,12 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O, 5 0,25 DA
Amenij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) 0,1 <0,04 DA
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: [ mg/L (NO.") 50 1,11 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: | mg/L CI' 250 217 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022, 14:23 Ispitivanje zavr$eno: 01.02.2022. 13:59

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22, MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 4] DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
L Lidija Bujas dipl.ingj
M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)

M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00059/22 Sibenik, 02.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama | dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potroénju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni Iaboratorij. prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rje8enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje stru€nih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zastite okoliSa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRQJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 02.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77058
Analiti¢ki broj uzorka: V 00060/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 25.01.2022. 11:45 Vrijeme dostave: 25.01.2022. 14:10
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN I1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:16 Izvjestaj zavrsen: 02.02.2022. 08:56

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.
P 20 m'ﬁ"?:-eo%ﬁﬁﬁw

Dostaviti: { - e
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN j@ SIBENSKO-KNINSKE ;;9;: ANIE
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN ? SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02 Strana: 1/3




Analiti¢ki broj uzorka: V 00060/22

Sibenik, 02.02.2022.

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Metoda

!

M.DK.

* Rezultat

LABbRATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:18

Ispitivanje zavrseno; 02.02.2022. 08:48

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.)  °C 25 103 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 049 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,5°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|S<:m'1 pri 20°C 2.500 378 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,11 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavlieno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 5 0,14 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4+) ‘ 05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOS') 50 1,16 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 2,3 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022, 14:23

Ispitivanje zavrseno: 01.02.2022. 13:59

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 2308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na is
kvantifikacije pojedine metode.

pitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00060/22 Sibenik, 02.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADN| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjeStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. :
OZE-OBR 7.8-1/1 |zd.: 02 Strana: 3/3




[
1T rAare

3 i I
L mainAa N f
Komunaino potdact

Braj. Mﬁ.”fﬁ-

q_\ ......
V- JOR
Knin, K3 & 7
. .. . . " 17025-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
- . Sibenik, Put groblja 6 a
Tel: (022) 212-430; (022) 212425 , Fax: (022) 212-430 2
- . www,zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratori] prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolia prema Rjesenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 02.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77056
Analiticki broj uzorka: V 00058/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 25.01.2022. 11:15 Vrijeme dostave: 25.01.2022. 14:10
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoteto: 25.01.2022. 14:14 lzvjestaj zavrden: 02.02.2022. 08:56

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas/dipl.ing.
Dostaviti: “ ZAVOD Z‘\JAV@ RAVSTVO
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN \f, SIDENSKO-KNINSKE ZUPANIJE

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN & .
§ SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvje3ta] je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlugivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00058/22

Sibenik, 02.02.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI I_SPITNANJA:

Naziv ispfﬁjﬂn]é :

Metoda.

M

 MDK.

Rezultat

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:18

Ispitivanje zavrSeno: 02.02.2022. 08:47

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) *c 25 10,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,05 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523; pH-jedinica 6,5-95 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,5°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSo::m'1 pri 20°c 2.500 375 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,64 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (N02') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 1,15 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,1 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022, 14:23 Ispitivanje zavr§eno: 01.02.2022, 13:58

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22, MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena kolicina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na is|

kvantifikacije pojedine metode.

pitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti€ki broj uzorka: V 00058/22 Sibenik, 02.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacdinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. .
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-Sluzbeni laboratorij prema rjeenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovla&teni laboratorl] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo paljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ;525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 02.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77060
Analitiéki broj uzorka: V 00062/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici | mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  25.01.2022. 12:15 Vrijeme dostave: 25.01.2022. 14:10
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN 1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: MREZA KOVACIG - obiteljska kuéa CUVARDIJA
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoéeto: 25.01.2022. 14:17 Izvjestaj zavrsen: 02.02.2022. 08:56

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

_— % 20D ZA JANO 05TV
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN Lg SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIE
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN %) é IBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00062/22

Sibenik, 02.02.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

M

‘MDK.

LABORATOR!J ZA ”ISPITNANJE VODA | MO

RA

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:18

Ispitivanje zavrseno: 02.02.2022. 08:49

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) e 25 12,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN 1SO 7027-1. NTU jedinica 4 0,11 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7,6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,3°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C 2.500 378 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl L 0,5 0,15 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L C)2 5 0,14 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mag/L (Noz‘) 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1,37 DA
2009

Kloridi HRN EN I1SO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,24 DA
2009 J

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:23

Ispitivanje zavr§eno: 01.02.2022. 14:00

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7898-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk
kvantifikacije pojedine metode.

lju€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00062/22 Sibenik, 02.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) cdnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rjegenju Ministarstva poljopriviede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 oZujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za cbavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rje$enju Ministarstva zastite okoliSa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBRQJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/|-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 02.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77059
AnalitiGki broj uzorka: V 00061/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  25.01.2022. 12:00 Vrijeme dostave: 25.01.2022. 14:10
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 3KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:16 Izviestaj zavrsen: 02.02.2022. 08:56

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas S/ .ing.

ZAL
Dostaviti: < 700 W z/ 7l
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN 2 V0D 24 JAVNO ”B}fﬁgm
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 1) SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE

? SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvje&taj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovaZeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznadene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00061/22

Sibenik, 02.02.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

IR

M.DK.

LABE)RATO&iJ ZA Iéi’lTiVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 25.01.2022. 14:18

Ispitivanje zavrseno: 02.02.2022. 08:48

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 13,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,43 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 74 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,5°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°c 2.500 390 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7383-2: mg/L CI2 0,5 0,16 DA
2018*

Utrosak KMnO A HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,53 DA

Amonij HRN EN ISO 14811:2001 | mg/L (NH" K 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOB') 50 1.2 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,28 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 25.01,2022. 14:23

Ispitivanje zavrieno: 01.02,2022, 14:00

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 e HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koliina (kencentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00061/22 Sibenik, 02.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. :
OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02 Strana: 3/3




aino poduzece

li' ot

Komun
“ f%rf.‘aj.r 229/ /FZ‘Z =
¥nin, 4 5 LA

. . . n 17026-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 63
Tel: (022) 212-430; (022) 212425 , Fax: (022) 212-430 8
. - www zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rie&enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBRQJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rje3enju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 15.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77230
Analiti¢ki broj uzorka: V 00137/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2022. 09:30 Vrijeme dostave: 08.02.2022. 14:25
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:26 Izvjestaj zavrden: 15.02.2022. 13:18

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas djpl.ing.

Dostaviti: 1 A m

1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN '& ZA.0D ZA JAVN STVO

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN %P &I5EN2IC0-KNINSKE ZUPANIJE
E: SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvje5taj je rezultat elektroniCke obrade podataka te je punovaZece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak, Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00137/22

Sibenik, 15.02.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: 7 |
Naziv ispitivanja Metoda My M.DK. Rezultat | M. | Ocjena
' : nesigurnost (sukladnosti
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:27 Ispitivanje zavr§eno: 15.02.2022. 12:57
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 8,9 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,16 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,3°C
Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSI;m'1 pri 20°C 2.500 371 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,09 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,23 DA
Amonij HRN EN ISO 14811:2001 | mg/L {NH4 *) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO.") 0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 11 DA
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 21 DA
2009 l

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 08.02.2022, 14:29

Ispitivanje zavrseno: 14.02.2022, 13:09

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koliéina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk
kvantifikacije pojedine metode.

liu€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analitiki broj uzorka: V 00137/22 Sibenik, 15.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zatite okolida prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 15.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77231
Analitiéki broj uzorka: V 00138/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2022. 10:00 Vrijeme dostave: 08.02.2022. 14:25
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUBDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:27 lzvjestaj zavrien: 15.02.2022. 13:18

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: S ZAVOD

1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN p LAVODZA JAV VSTVO

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN @} SIBENSKO-KNINSKEZUPANIUE
¢ SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00138/22

Sibenik, 15.02.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

Ml

M.DK.

Rezﬁlta’t

LABdRATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA I M

ORA

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:28

Ispitivanje zavrseno: 15.02.2022. 12:58

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 12,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,11 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN I1SO 10523: pH-jedinica 65-95 7,5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,1°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C 2.500 380 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl . 0,5 0,11 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O 2 5 0,29 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH‘1 ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mag/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO 3') 50 1.2 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 21 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:30

Ispitivanje zavreno: 14.02.2022. 13:10

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °c HRN EN I1SO 6222/2000* | efu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.

uéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00138/22 Sibenik, 15.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORI ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potros$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGWE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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. . . .. 17025HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 )
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 | Fax: (022) 212-430 <€
. . www zzjz-sibenik.hr =
TEST

-Sluibenillaboralori] Pprema rieSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovladteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strugnih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015 .godine

Sibenik , 15.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77233
Analitiéki broj uzorka: V 00139/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2022. 10:30 Vrijeme dostave: 08.02.2022. 14:25
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:29 Izvjestaj zavrsen: 15.02.2022. 13:18

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujag dipl.ing.

Dostaviti: % ZAVOD ZA JAVNG'Z
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN T J
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN & SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE

P SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovazecée bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
- Akreditirane metode su ozna&ene u Ispitnom izvjeStaju sa x.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analitiéki broj uzorka: V 00139/22 Sibenik, 15.02.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA L _
Naziv isplvaria Metoda s Vo 1

LABORAT&)RIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:44 Ispitivanje zavrseno: 15.02.2022. 12:58

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 11,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 <0,10 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 74 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,0°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSem’' pri 20°C 2.500 391 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,14 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavlieno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O, 5 0,39 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, *) 05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) 0.1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) 50 1,2 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: | mg/L CI 250 2,2 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:30 Ispitivanje zavrieno: 14.02.2022, 13:10

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22, MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 4] DA
2014

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7898-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena kolicina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: V 00139/22 Sibenik, 15.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORI ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro3nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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. .. . . . 17026-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 (.-u;
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
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TEST

-SluZbeni laboratorij prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o Ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljopriviede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okoliSa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541 -02/14-03/06, URBROJ; 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 15.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77234
Analiticki broj uzorka: V 00140/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka: 08.02.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 08.02.2022. 14:25
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:30 Izvjestaj zavrsen: 15.02.2022. 13:18

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostaviti: %

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazete bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjedtaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binamo pravilo odlu¢ivanja.

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02 Strana: 1/3




Analiticki broj uzorka: V 00140/22

Sibenik, 15.02.2022.

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Naziv ispitivanja

Metoda

Rezultat

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:44

Ispitivanje zavrdeno: 15.02.2022. 12:59

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c 25 10,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoga HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,16 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523; pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,0°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.JSc:m'1 pri 20°C 2.500 375 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl " 0,5 0,08 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utro§ak KMnO 4 HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O2 5 0,31 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO 2') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1,1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 22 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGUE

Ispitivanje zapogeto: 08.02.2022. 14:31

Ispitivanje zavreno: 14.02.2022. 13:10

Ukupni koliformi Colilert,SM 8223 B (22. | MPN/100 mi 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL o]} 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN IS0 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskij

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00140/22 Sibenik, 15.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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) . . o 17026-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
- . Sibenik, Putgroblja 6 ES
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8;
. . www zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlaéteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okolia prema Rjedenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRQJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 15.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77236
Analiticki broj uzorka: V 00142/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 08.02.2022. 12:00 Vrijeme dostave: 08.02.2022. 14:25
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: MREZA KOVACIC - obiteljska kuéa CUVARDIJA
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:32 lzvjestaj zavrSen: 15.02.2022. 13:18

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas-dipl.ing.

Dostaviti: ( i

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0. KNIN j‘ﬁw ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN j& §IBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
? SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjesta] je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZecée bez p'eéata i potpls'a.
&Q‘l\\\\’&\\“‘\\\m\\\am\\ﬁ% 5 WHRive ra isptivar uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

iti i izviestaju sa *.
- rane metode su oznagene u Ispitnom - . s
‘:‘r‘ir:z:lanju izjave O sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo
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Analiticki broj uzorka: V 00142/22

Sibenik, 15.02.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

- Naziv ispitivanja

 MDK.

RA

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:44

Ispitivanje zavrSeno: 15.02.2022. 13:01

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 9,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,26 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,9°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uS‘::m'1 pri 20°C 2.500 394 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L C:I2 0,5 0,08 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavlieno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KW‘InO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,39 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 11 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,1 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:33 Ispitivanje zavrseno: 14.02.2022. 13:23

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00142/22 Sibenik, 15.02.2022,

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADN| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopu$tenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema riedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okoliSa | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rje&enju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015,godine

Sibenik , 15.02.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77235
Analitiéki broj uzorka: V 00141/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 08.02.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 08.02.2022. 14:25
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:31 Izvjestaj zavrien: 15.02.2022. 13:18

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bﬁmdipl.ing.
Dostaviti: . / -
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN d ‘?AVOD ZA JAVNO Zé)iwsm
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 1) SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
¥ SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat eloktronicke obrade podataka te je punovaZete bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa "

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.

OZE-OBR 7.8-1/1 Izd.: 02 Strana: 1/3




Analitiéki broj uzorka: V 00141/22 Sibenik, 15.02.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: — —
‘Naziv ispitivanja Metoda | MJ ' MDK. | Rezultat

I:ABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2022. 14:44 Ispitivanje zavrSeno; 15.02.2022. 13:00

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 11,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,25 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,8°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pSem’ pri 20°C 2.500 386 DA

Slobodni klor ;';N EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,12 DA

g

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,24 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH-s 4') 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") 0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") 50 11 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,3 DA
2008

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 08.02.2022. 14:33 Ispitivanje zavrieno: 14.02.2022, 13:23

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 4] 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN I1SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.inﬂ

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) ednose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02 Strana: 2/3




Analiticki broj uzorka: V 00141/22 Sibenik, 15.02.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. :
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-Sluzbeni laboratorij prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlateni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema RjeSenju Ministarstva zastite okolia | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRQJ: 534-07-1-1-3-1 5-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 17.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77382
Analiticki broj uzorka: V 00187/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 21.02.2022. 09:35 Vrijeme dostave: 21.02.2022. 13:30
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: MARKET BOZO , GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:32 lzviestaj zavren: 17.03.2022. 15:15

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN < ZAVOD STVO
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN W SBENSKOKNINSKE ZUPANIIE
n LIBENOAUANINOALE LUFANIJE
& .
SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odludivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V

00187/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

REZULTATI ISPITIVANJA: =y N
‘Naziv ispitivanja Metoda i MJ M.D.K. .Rezlﬂtal P 3 B s&ﬁ‘g;:aasﬂ
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA 4
Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022, 13:41 Ispitivanje zavrseno: 17.03.2022. 12:24
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 14,6 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 <0,10 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.5 DA
2012
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,8°C
Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* uSt:m'1 pri 20°C 2.500 372 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,18 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Ukupna tvrdoéa HRN ISO 6059:1998 mg/L CaCO3 220 DA
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 0, 5 0,38 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1,15 DA
2009
Olovo (Pb) HRN EN ISO 11885:2010 | ug/L 10 <1 DA
Kadmij (Cd) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 5 <1 DA
Cink (Zn) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 3.000 12,7 DA
Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 | mg/L 2 0,004 DA
Kloridi HRN EN ISO 10304-1; mg/L CI’ 250 2,18 DA
2009
Sulfati HRN EN ISO 10304-1; mg/l 8042 250 47,5 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 21.02.2022. 13:41

Ispitivanje zavrieno: 28.02.2022. 13:46

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. n/100 mL 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016 | cfu/100mL 4] 0 DA

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008, | cfu/100mL 0 0 DA
MF

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA

| il
=]

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskij

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00187/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv ispitivanja Metoda MJ M.D.K. Rezultat Mj, | Ocjena
i nesigurnost sukladnosti
Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)

M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju
kvantifikacije pojedine metode.

givo na ispitivani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00187/22 Sibenik, 17.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORI ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratori| prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.gedine

-Ovlateni laboratori za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZzujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolida prema RjeSenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 17.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77383
Analiticki broj uzorka: V 00188/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 21.02.2022. 10:00 Vrijeme dostave: 21.02.2022. 13:30
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN 1SO 19458:2008
Uzorkovao:  2ZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA KRALJ ZVONIMIR KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapogeto: 21.02.2022. 13:35 Izvjestaj zavrsen: 17.03.2022. 15:15

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

dipl.ing.
Dostauviti: <& ZAVOD ZAVATNG ZDRAV
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN P e
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN i) SIBENSKO-KNINSKE ZUP,
¢ SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjesta] je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazeée bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiticki broj uzorka: V

00188/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

M)

M.D.K.

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:41

Ispitivanje zavrSeno: 17.03.2022. 12:25

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 15,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 <0,10 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 7,6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,7°C

Elektricna vodijivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 2,500 393 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L (.‘,I2 0,5 0,16 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Ukupna tvrdo¢a HRN ISO 6059:1998 mg/L CaCOEl 232 DA

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,29 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOE') 0.1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS”) 50 1,12 DA
2009

Olovo (Pb) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 10 <1 DA

Kadmij (Cd) HRN EN ISO 11885:2010 |pg/L 5 <1 DA

Cink (Zn) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 3.000 93,3 DA

Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 | mg/L 2 0,002 DA

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 2,09 DA
2009

Sulfati g;z EN ISO 10304-1: mg/l 8042 250 46,8 DA

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 21.02.2022. 13:41

Ispitivanje zavrseno: 28.02,2022. 13:47

0 DA

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. n/100 mL 0
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016 | cfu/100mL 0 0 DA
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008, | cfu/100mL 0 0 DA
MF
Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000* ]

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

liu€ive na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 Izd.: 02

Strana: 2/4




Analitiki broj uzorka: V 00188/22 Sibenik, 17.03.2022.

Naziv ispitivanja Metoda My MDK. | Rezutat | M. | Ocena
~ |nesigurnost |sukladnosti
Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. .
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00188/22 Sibenik, 17.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode

za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske zupanije
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TEST

-SluZbeni Ilabnratorii prema rjegenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 17.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjeStaja: 77384
Analiti¢ki broj uzorka: V 00189/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka:  21.02.2022. 10:20 Vrijeme dostave: 21.02.2022. 13:30
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN |1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: MREZA KOVACIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:36 lzvjestaj zavrsen: 17.03.2022. 15:15

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujaf dipl.ing.

Dostaviti: < 2AV0D 74 | :
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN & U ZA JAVY J_ 0
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 42 SIBENSKO-KNINSKE - (

e

IBEN|;

Napomena:

B Is';itni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZece bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjesStaju sa *

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiticki broj uzorka: V

00189/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

REZULTATI ISPITIVANJA:

o Naziv ispitivanja Metoda MJ M.D.K. Rezultat nasigwumast su%?:nn:su
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:41 Ispitivanje zavr§eno: 17.03.2022. 12:26
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 15,0 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA
Mutnoéa HRN EN SO 7027-1: NTU jedinica 4 0,35 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7,6 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,0°C
Elektricna vodijivost HRN EN 27888:2008* ;.rSc::m'1 pri 20°c 2.500 382 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L C{2 0,5 0,13 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavijeno na lokaciji uzorkovanja.
Ukupna tvrdoc¢a HRN ISO 6059:1998 mg/L CaCOa 228 DA
Utrosak KMnO A HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L C)2 5 0,38 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 * ) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOz') 0,1 <0,04 DA
2009
Nitrati HRN EN I1SO 10304-1: mg/L (NOa') 50 <0,8 DA
2009
Olovo (Pb) HRN EN ISO 11885:2010 | ug/L 10 <1 DA
Kadmij (Cd) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 5 <1 DA
Cink (Zn) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 3.000 69,4 DA
Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 | mg/L 2 0,009 DA
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI 250 2,15 DA
2009
Sulfati HRN EN ISO 10304-1: mg/l 8042 250 479 DA
2009
Vaoditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Ispitivanje zapoteto: 21.02.2022. 13:41 Ispitivanje zavrseno: 28.02,2022. 13:48
Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. n/100 mL 0 0 DA
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016 | cfu/100mL 0 0 DA
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008, | cfu/100mL 0 0 DA
MF
Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 88 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00189/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv ispitivanja Metoda MJ M.DK. | Rezultat M;. Ocjena
¥ nesigurnost sukladnosti
Broj kolonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 92 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (kancentracija)

M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskijuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao m

kvantifikacije pojedine metode.

anje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00189/22 Sibenik, 17.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napo_mena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnast za obavljanje struénih poslova zadtite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 17.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77385
Analitiéki broj uzorka: V 00190/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici | mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 21.02.2022. 10:40 Vrijeme dostave: 21.02.2022. 13:30
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoCeto: 21.02.2022. 13:36 Izvjestaj zavrsen: 17.03.2022. 15:15

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujag dipl.ing.
Dostaviti: 70D 7
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN € o 'DRAV
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN ) SIBENSKO-KNHISKE Zut
SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaZeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznadene u Ispitnom izvjetaju sa *

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00190/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA
REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

~ Metoda

M

 M.D.K.

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:41

Ispitivanje zavrSeno: 17.03.2022. 12:27

2009

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 15,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L PY/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 <0,10 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7,6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,8°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* pSc:m'1 pri 20°C 2.500 389 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl 1 0,5 0,17 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Ukupna tvrdoéa HRN ISO 6059:1998 mg/L 03003 228 DA

Utrosak KMan HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,35 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ") 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOs') 50 1,12 DA
2009

Clovo (Pb) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 10 <1 DA

Kadmij (Cd) HRN EN ISO 11885:2010 | ug/L 5 <1 DA

Cink (Zn) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 3.000 42,0 DA

Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 | mg/L 2 0,003 DA

Kloridi HRN EN ISO 10304-1; mg/L CI’ 250 2,08 DA
2009

Sulfati HRN EN ISO 10304-1: mg/l SO 42 250 47,2 DA T

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:41

Ispitivanje zavrseno: 28.02.2022. 13:48

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. n/100 mL 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016 | cfu/100mL Q 0 DA

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008, | cfu/100mL 0 0 DA
MF

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode,

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02
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Analiticki broj uzorka: V 00190/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv ispitivanja Metoda MJ M.D.K. Rezultat Mj. Ocjena
nesigurnost (sukladnosti
Broj kolonija 22 e HRN EN ISO 6222/2000" | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napol
kvantifikacije pojedine metode.

mena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02
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Analiticki broj uzorka: V 00190/22 Sibenik, 17.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode

za ljudsku potrodnju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBRO.:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zadtite okoliga | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

_Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-1 5-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 17.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77386
Analitiéki broj uzorka: V 00191/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 21.02.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 21.02.2022. 13:30
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN 1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJEGJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:37 lzvijestaj zavrsen: 17.03.2022. 15:15

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujgs dipl.ing.
Dostaviti: LAVUL AWZ TLRAVETVC
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0. KNIN :

SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazeée bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiticki broj uzorka: V

00191/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

REZULTATI ISPITIVANJA:

* Naziv ispitivanja

Metoda

M

M.DK.

Rezultat

Mj.

|nesigurnostsu

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:41

Ispitivanje zavrseno: 17.03.2022. 12:28

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) ¢ 25 15,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,12 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,0°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* pSem” pri 20°C 2.500 387 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,16 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Ukupna tvrdo¢a HRN ISO 6059:1998 mg/L CaCO3 252 DA

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,31 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mga/L (NOz') 01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 1,13 DA
2009

Olovo (Pb) HRN EN ISO 11885:2010 |ug/L 10 <1 DA

Kadmij (Cd) HRN EN ISC 11885:2010 | pg/L 5 <1 DA

Cink (Zn) HRN EN ISO 11885:2010 |pug/L 3.000 35,3 DA

Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 | mg/L 2 <0,001 DA

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI 250 2,1 DA
2009

Sulfati !21;1; EN ISO 10304-1: mg/l 8042 250 48 DA

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 21.02,2022. 13:41

Ispitivanje zavreno: 28.02.2022, 13:49

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. n/100 mL 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016 | cfu/100mL 1] 0 DA

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008, | cfu/100mL 0 0 DA
MF

Broj kolonija 36 °C HRN EN 1SO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000* _l

lju€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00191/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv ispitivanja Metoda MJ M.D.K. Rezultat Mj. Ocjena
ke v e  [nesigumost | sukladnosti
Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Qdjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipling.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)

M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja od
kvantifikacije pojedine metode.

nose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00191/22 Sibenik, 17.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode

za ljudsku potrosnju te naginu vodenija registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikaciie pojedine metode.
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-Sluibeni.laboratorijl prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zastite okolida prema RjeSenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROQJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeZenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 17.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77387
Analitiéki broj uzorka: V 00192/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 21.02.2022. 11:26 Vrijeme dostave: 21.02.2022. 13:30
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN I1SO 5667-5:2011

HRN EN I1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:37 Izvjestaj zavrien: 17.03.2022. 15:15

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN
Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Dostaviti:

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN B oo ‘
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 5

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00192/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU -B ANALIZA

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

Ml

MD~K-

‘Rezultat

Mj. {
g il

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022, 13:41

Ispitivanje zavrieno: 17.03.2022, 12:28

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 15,2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnota HRN EN 1SO 7027-1: NTU jedinica 4 0,33 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,7°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSc:m'1 pri 20°C 2.500 381 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl 0,5 0,14 DA

2

2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Ukupna tvrdoéa HRN ISO 6059:1998 mg/L CaCO3 248 DA

Utrosak l-<MnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,31 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ‘) 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO3') 50 1,11 DA
2009

Olovo (Pb) HRN EN ISO 11885:2010 | ug/L 10 <1 DA

Kadmij (Cd) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 5 <1 DA

Cink (Zn) HRN EN ISO 11885:2010 | pg/L 3.000 59,7 DA

Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 | mg/L 2 0,005 DA

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,1 DA
2009

Sulfati HRN EN ISO 10304-1; mg/l SO 42 250 47 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 21.02.2022. 13:42

Ispitivanje zavrseno: 28.02.2022. 13:50

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. n/100 mL 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016 | cfu/100mL 0 0 DA

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008, | cfu/100mL 0 0 DA
MF

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

ljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00192/22

Sibenik, 17.03.2022.

Naziv ispitivanja Metoda M.DK. Rezultat M. Ocjena
nesigumost sukladnosti
Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin diplLing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)

M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomen
kvantifikacije pojedine metode.

a: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ive na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 |zd.: 02
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Analiticki broj uzorka: V 00192/22 Sibenik, 17.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode

za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1 Izd.: 02

ucivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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5 TEST

-SluZzbeni 1abora!orij. prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rje&enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA

UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoliSa prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,

URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77575
Analitiéki broj uzorka: V 00277/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici | mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: 08.03.2022. 10:30 Vrijeme dostave:
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:38 |zvjestaj zavrsen:

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Sibenik , 18.03.2022.

08.03.2022. 13:37

18.03.2022. 13:32

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

Lidija Wipl.ing.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00277/22

Sibenik, 18.03.2022.

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Naziv ispitivanja

Metoda

MJ

M.DK.

Rezultat

M. | Ocjena
nesigunost|sukladnost

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapogeto: 08.03.2022. 13:59

Ispitivanje zavrseno: 18.03.2022. 13:21

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 12,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) [ mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,16 DA
2016

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 r DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,2°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C 2.500 376 DA

Slobodni klor HRN EN SO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,11 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnC)4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 s 0,27 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH 4+) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN SO 10304-1: mg/L (NOZ') 01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: ma/l. (NO 3') 50 1,1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 22 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 08.03.2022. 13:44

Ispitivanje zavrseno: 15.03.2022. 13:41

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.i@

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) ednose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00277/22 Sibenik, 18.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrognju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjesStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-8luzbeni laboratorij prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zadtite okoliSa prema RjeSenju Ministarstva zadtite okoli§a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROQJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjeenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/|-541-02/14-03/06, URBRQJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 18.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77576
Analitiéki broj uzorka: V 00278/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.03.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 08.03.2022. 13:37
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN I1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 3KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJEGJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:39 lzvjestaj zavrien: 18.03.2022. 13:32

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujag/dipl.ing.

Dostaviti: : } )
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00278/22

Sibenik, 18.03.2022,

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: ) .
Naziv ispitivanja Metoda MJ M.D.K. Rezultat 4 i;:f;rjout s_u?mk{;é;:aﬁ

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:59 Ispitivanje zavrieno: 18.03.2022. 13:22

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 10,9 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <0,10 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,68 DA
2016

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,7°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|Sr:m'1 pri 20°C 2,500 375 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,12 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavijeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrogak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,32 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ") 05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2008

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1,2 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI 250 24 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapodeto: 08.03.2022. 13:44

Ispitivanje zavrieno: 15.03.2022, 13:41

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. | MPN/100 ml 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

L

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopugtena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj
kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00278/22 Sibenik, 18.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopus$tenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potroénju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rjeenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 ad 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 18.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77577
Analiti€ki broj uzorka: V 00279/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 08.03.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 08.03.2022. 13:37
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN 1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  2ZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoCeto: 08.03.2022. 13:41 lzvjestaj zavrsen: 18.03.2022. 13:32

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dhpl.ing.
Dostaviti: 5

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

GIDLENIA

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.
- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiti€ki broj uzorka: V 00279/22

Sibenik, 18.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

~ Naziv ispitivanja

Metoda

MJ

M.DK.

Rezultat

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MO

RA

Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:59

Ispitivanje zavrSeno: 18.03.2022. 13:23

2009

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 12,2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,10 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,5°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSem™ pri 20°% 2.500 382 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,09 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMI":C}4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,10 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mgiL (NH, ! 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 1.4 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 23 DA

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapodeto: 08.03.2022. 13:45 Ispitivanje zavrieno: 15.03.2022, 13:41

Ukupni kaliformi Colilert,SM 9223 B (22. | MPN/100 m! 0 0 DA
1zd.2012,)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidia Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimaino dopustena kolicina (koncentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00279/22 Sibenik, 18.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. :
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-Sluzbeni laboratorij prema rieenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlaéteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zagtite okoli$a | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

_Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 18.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77578
Analitiéki broj uzorka: V 00280/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: 08.03.2022. 12:00 Vrijeme dostave: 08.03.2022. 13:37
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN SO 5667-5:2011

HRN EN I1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapocCeto: 08.03.2022. 13:41 Izvjestaj zavréen: 18.03.2022. 13:32

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas gipl.ing.

Dostaviti: }
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN 7
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN \OU LA A

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeée bez pedatai potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznatene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiticki broj uzorka: V

00280/22

Sibenik, 18.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanj Metoda W MD.K. Rezutat | M. | Odena
i A nesigurnost |sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapocgeto: 08.03.2022. 13:59 Ispitivanje zavr§eno: 18.03.2022. 13:23

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 12,4 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnota HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,22 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,7°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|So;:m'1 pri 20°c 2.500 389 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2; mg/L CI 0,5 0,10 DA

2

2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavlieno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO 4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5 0,39 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOs') 50 11 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 23 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 08.03.2022, 13:45

Ispitivanje zavrieno: 15.03.2022, 13:42

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL ] 100 0 DA

L

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena

koli¢ina (koncentracija)

M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

ljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00280/22 Sibenik, 18.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjeStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rieSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBRO.J: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strunih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okoli§a | prirode, KLASA UP/1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 18.03.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77579
Analiticki broj uzorka: V 00281/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.03.2022. 12:30 Vrijeme dostave: 08.03.2022. 13:37
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN I1SO 5667-5:2011

HRN EN SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:42 Izvjestaj zavréen: 18.03.2022. 13:32

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: ‘

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN 5 TAVOD ZA JAVNO
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazece bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

. Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izviestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00281/22

Sibenik, 18.03.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: - _ _ -
Nazivispiivarya Metoda M MDK. | Rezultat neﬂ;ﬂm'gu:s;‘

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:59 Ispitivanje zavrseno: 18.03.2022. 13:24

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 13,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,33 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 75 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,0°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm’’ pri 20°C 2.500 401 DA

Slobodni kior HRN EN ISO 7393-2; mg/L Cl2 0,5 0,08 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO A HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,17 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 g 05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noa') 50 1.1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 23 DA
2009

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.03.2022. 13:45

Ispitivanje zavrSeno: 15.03.2022. 13:42

0 DA

Ukupni koliformi Colilert,SM 8223 B (22. MPN/100 ml 0
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA W

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolenija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno doputena kolicina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

ucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1 Izd.: 02

Strana: 2/3




Analiticki broj uzorka: V 00281/22 Sibenik, 18.03.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjeStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) ednose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-SluZbeni Ilaboratori] prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine
-Ovladteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0968-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zastite okolida prema RjeSenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-156-13 od 17.lipnja 2015.godine

E£9€1

Sibenik , 11.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77894
Analiticki broj uzorka: V 00379/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 29.03.2022. 10:00 Vrijeme dostave: 29.03.2022. 14:30
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 29.03.2022. 14:32 lzvjestaj zavren: 11.04.2022. 11:47

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
AVMEBORAVS

¥ al
0 0

Dostaviti: P
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02 Strana: 1/3




Analiti¢ki broj uzorka: V 00379/22 Sibenik, 11.04.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA.

kLABORATORIJ ZA ISPlTIVANJE VODA I MORA

Ispitivanje zapoceto: 29.03.2022. 14:45 Ispitivanje zavrdeno: 08.04.2022, 14:43

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 147 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L PY/Co skale 20 <1 DA

Mutnoc¢a HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,60 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,7°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* |.zS<:m'1 pri 20°C 2.500 420 DA

Slobodni klor :;h;'EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,23 DA

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O, 5 0,31 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mgiL (NH, *) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN SO 10304-1: | mg/L (NO,) 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN IS0 10304-1: | mglL (NO,) 50 12 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: | mg/L CI" 250 2,1 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGWE

Ispitivanje zapoceto: 29,03.2022. 14:40 Ispitivanje zavr§eno: 05.04.2022, 14:29

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22, MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: V 00379/22 Sibenik, 11.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nac¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/ 17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlaéteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjedenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

_Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 11.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77906
Analiti¢ki broj uzorka: V 00385/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: 30.03.2022. 10:00 Vrijeme dostave: 30.03.2022. 14:13
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN I1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoteto: 30.03.2022. 14:14 lzvjestaj zavrsen: 11.04.2022. 11:47

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas-dipl.ing.
Dostauviti: e . { ‘5‘\ 0

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjesta] je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeée bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00385/22 Sibenik, 11.04.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: - : T
Naziv ispitivanja Metoda AR L MO | eRezitst o S IS

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2022. 14:39 Ispitivanje zavrseno: 08.04.2022. 14:46

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 14,2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) [ mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN I1SO 7027-1: NTU jedinica 4 0,19 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17 4°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|Sc;m'i pri 20°C 2.500 398 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,12 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavijeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L O , 5 0,30 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | ma/L (NH, ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOz') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 21 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 21 DA
2008

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 30.03.2022. 14:23 Ispitivanje zavr§eno: 05.04,2022. 14:36

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22, MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

LBroj kolonija 22 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipling.

M.D.K. - maksimalne dopustena kolidina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuCivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: V 00385/22 Sibenik, 11.04.2022,

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www zzjz-sibenik.hr
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-Sluzbeni laboratorij prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROQ.: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju pasebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okoliga prema Rje$enju Ministarstva zastite okoliSa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,

URBROJ:517-06-2-1-1-14-

2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rje3enju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 11.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77907
Analitiéki broj uzorka: V 00386/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Veod

a iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: 30.03.2022. 10:30 Vrijeme dostave: 30.03.2022. 14:13

Uzorak: uzorkovan

Metoda uzorkovanja

: HRN 1SO 5667-5:2011
HRN EN ISO 19458:2008

Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJEGJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapocZeto:

IZJAVA O SUKLAD

Dostaviti:

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o0. KNIN

TRG OLUJE 9, 22300

Napomena:

30.03.2022. 14:15 lzvjestaj zavrien: 11.04.2022. 11:47

NOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas
S

KNIN b SIBENSKC

i izvj il taka te je punovazete bez pedata i potpisa.
- Ispitni izvje3ta] je rezultat elektroniéke obrade poda " ¢ .
- R:zultaii ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.

oznatene u Ispitnom izvjestaju sa *.

f ipLing.

"’/ ‘,’
A
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Analiticki broj uzorka: V 00386/22

Sibenik, 11.04.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: -
Naziv ispitivanja Metoda MJ MDK. | Rezultat | wgf:::sﬂ

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2022. 14:39 Ispitivanje zavrSeno: 08.04.2022. 14:46

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) e 25 13,8 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L P¥/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,16 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN SO 10523 pH-jedinica 6,5-95 75 DA
2012

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,3°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* !.IScm'1 pri 20°C 2.500 392 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,14 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L O2 5 0,28 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1.3 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 21 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 30.03.2022. 14:23

| Ispitivanje zavréeno: 05.04.2022. 14:36

|

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
}EM'

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL ‘ 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 i o] HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL J 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena kolicina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

ugivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00386/22 Sibenik, 11.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naCinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro3nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

itivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se ha granicu

apomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispi

N
kvantifikacije pojedine metode. Strana: 3/3
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. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 @
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 o
. . www.zzjz-sibenik.hr -
TEST

-SluZbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju pasebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okoliSa | prirode, KLASA UP/1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541 02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 11.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77908
Analiticki broj uzorka: V 00387/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka:  30.03.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 30.03.2022. 14:13
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao: ZzJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 30.03.2022. 14:16 Izvjestaj zavrsen: 11.04.2022. 11:47

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: ) 7/

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN A e
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN CEISKO-KNINSKE ZUPANINE

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00387/22 Sibenik, 11.04.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja Metoda i MJ | MDK. Rezultat nes‘;ﬁmt o

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapogeto: 30.03.2022. 14:39 Ispitivanje zavrseno: 08.04.2022. 14:47

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 14,5 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,33 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,4°C

Elektricna vodijivost HRN EN 27888:2008* uSem™ pri 20°C 2.500 406 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L C12 0,5 0,15 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KI\r‘InO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 5 0,51 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NO 3') 50 1,2 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 21 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 30.03.2022. 14:23 Ispitivanje zavrieno: 05.04.2022. 14:36
Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA ‘
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*
Broj kolonija 22 °C HRN EN ISC 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA
Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D K. - maksimalno dopustena koligina (| koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: V 00387/22 Sibenik, 11.04.2022.

1IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimaino dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

i i j ranicu
Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kac manje od (<) odnose se na g
kvantifikacije pojedine metode. S
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_Sluzbeni laboratorij prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zadtite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zattite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www zzjz-sibenik.hr

E9€E|

Sibenik , 11.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 77909
Analitiéki broj uzorka: V 00388/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka: 30.03.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 30.03.2022. 14:13
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN IS0 5667-5:2011

HRN EN I1SO 19458:2008
Uzorkovao: 27JZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: MREZA KOVACIC - obiteljska kuéa CUVARDIJA
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoteto: 30.03.2022. 14:17 |zvjestaj zavrsen: 11.04.2022. 11:47

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas-dipl.ing.,

Dostaviti: . Jr NI {/ [Q{,( ANIJE
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN N
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN ¢ SIBENIK

Napomena:

- ls'::itni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavada.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiti€ki broj uzorka: V

00388/22

Sibenik, 11.04.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

M.D.K.

Rezultat

LABdRATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MO

RA

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2022. 14:39

Ispitivanje zavrSeno: 08.04.2022. 14:47

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 13,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,15 DA
2016

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 B Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,3°C

Elektricna vodijivost HRN EN 27888:2008* pSem™ pri 20°C 2.500 405 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavlieno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnC.)‘s HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,48 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH A ) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') 0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (N03') 50 1,2 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1; mg/L CI 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapogeto: 30.03.2022. 14:23

Ispitivanje zavrieno: 05.04.2022. 14:38

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. | MPN/100 m| 0 0 DA
I2d.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA
Enterokoki HRNEN ISO7899-2/ | cfu/100mL 0 0 DA
i 2000*
Iﬁoj kolonija 22 °C |HRN EN 180 6222/2000* | cfu/mL 100 0| f DA

i

Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologijj

M.D K. - maksimalno dopustena kolidina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se is

kvantifikacije pojedine metode.

kljugivo na ispitivani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00388/22 Sibenik, 11.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. .
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Komunaino poduzece
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. .. . . . 17025-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put grablja 6 63
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 =
. - www .zzjz-sibenik.hr "
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZzujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zatite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okoliga i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1 -3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78130
Analitiéki broj uzorka: V 00503/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  13.04.2022. 09:30 Vrijeme dostave: 13.04.2022. 13:21
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN iSO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ S8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapogeto: 13.04.2022. 13:22 lzvjestaj zavrsen: 20.04.2022. 09:52

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujasdipl.ing.

Dostaviti: AV S1V0

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLU.JE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazete bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarne pravilo odlugivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00503/22

Sibenik, 20.04.2022,

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

 Naziv ispitivanja

Metoda

MJ

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 14:10

Ispitivanje zavr§eno: 19.04.2022. 13:57

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 13,2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutno¢a HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,57 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,3°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |JScrn'1 pri 20°C 2,500 409 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,16 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavijeno na lokaciji uzorkovanja.

Utro3ak KMnQ4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O A 5 0,25 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN I1SO 10304-1: ma/L (NOZ') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') 50 1,1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapodeto: 13.04.2022. 13:26 Ispitivanje zavrieno: 19.04.2022. 14:37

Ukupni kaliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mli 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolenija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

L

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Ana Lokas Bataljaku dipi.i%

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

lijugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00503/22 Sibenik, 20.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potronju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. .
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. . . . 17025-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 ES
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
- - www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rieenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliSa prema Rjesenju Ministarstva zatite okolida | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 201 5.godine

Sibenik , 20.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78131
Analiticki broj uzorka: V 00504/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 13.04.2022. 10:00 Vrijeme dostave: 13.04.2022. 13:21
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 13:23 lzvjestaj zavrsen: 20.04.2022. 09:52

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: W .
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN ( el Vi
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN i

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.
- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa .

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00504/22

Sibenik, 20.04.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

~ Naziv ispitivanja Metoda M MDK. | Rezuftat | M. | Odena
R TiAl nesigurnost sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 14:10 Ispitivanje zavrieno; 19.04.2022, 14:08

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) e 25 13,5 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,24 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7,6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:18,5°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSa:m'1 pri 20°C 2.500 414 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,17 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnCJ4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,38 DA

Amonij HRN EN 1SO 14911:2001 | mg/L (NH, ") 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_') 0,5 <0,04 DA

2

2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) 50 1,1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 13:26 Ispitivanje zavr§eno: 19.04.2022. 14:37

Ukupni kaliformi Colilert,SM 9223 B (22, MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN [SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 %G HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati

kvantifikacije pojedine metode.

izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00504/22 Sibenik, 20.04.2022,

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro3nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro3nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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. . . . .. 17025:HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
- . Sibenik, Put groblja 6 @
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
- . www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovladteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rje$enju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjeenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78132
Analitiéki broj uzorka: V 00505/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 13.04.2022. 10:30 Vrijeme dostave: 13.04.2022. 13:21
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN I1SO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 13:24 lzvjestaj zavrien: 20.04.2022. 09:52

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas-dipl.ing.
Dostaviti: 0 ot o *
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN INSHE.
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljutivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjedtaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00505/22

Sibenik, 20.04.2022,

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

" ez ptvaria

Metoda

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MO

RA

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 14:10

Ispitivanje zavreno: 19.04.2022. 14:09

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 13,8 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 <0,10 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 76 DA
2012

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,9°C

Elektricna vodiljivost HRN EN 27888:2008* uSc.n'\:'1 pri 20°C 2.500 420 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl A 0,5 0,20 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O A 5 0,52 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH‘1 ") 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOz') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noa') 50 11 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 13:26

Ispitivanje zavrseno: 19.04.2022. 14:38

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kalonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

ljugivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00505/22 Sibenik, 20.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
moniteringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. .
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. .. ) . " 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
- . Sibenik, Put groblja 6 @
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
- . www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlaéteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zaslite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjeStaja: 78133
Analiticki broj uzorka: V 00506/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 13.04.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 13.04.2022. 13:21
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN |SO 5667-5:2011

HRN EN 1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 13:24 lzvjestaj zavrden: 20.04.2022. 09:52

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas, ipl.ing.

Dostaviti: & s v v‘/

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0. KNIN ) | E
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN \& b IBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZeée bez pedata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00506/22

Sibenik, 20.04.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

Noz plivania

Metoda

Mo

 MDK.

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 14:10

Ispitivanje zavr§eno: 18.04.2022. 14:12

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 11,9 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,11 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,5°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008" pSl::m'1 pri 20°C 2.500 414 DA

Slobodni Klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz 0,5 0,14 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO‘1 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L (.'J2 5 0,41 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 *) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1.1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022, 13:26

Ispitivanje zavrSeno: 19.04.2022. 14:38

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kalonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

| _

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

lju€ivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00506/22 Sibenik, 20.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potroénju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kac manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. .
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. . . . . 17026-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 @
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 §
. . www .zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rie§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Oviasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolida prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli3a | prirode, KLASA UP/1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRO.: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78134
Analiticki broj uzorka: V 00507/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 13.04.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 13.04.2022. 13:21
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoteto: 13.04.2022. 13:25 lzvjestaj zavrien: 20.04.2022. 09:52

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas, dipl.ing.

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

) [~ NI K
o QIDEINTIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZeée bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00507/22

Sibenik, 20.04.2022,

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: _ - - B
 Nazivispitivanja ~ Metoda MJ MDK. Rezultat Mj. | Ocjena
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 13.04.2022. 14:10 Ispitivanje zavrSeno: 19.04.2022. 14:13
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) % 25 14,2 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,16 DA

2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7,5 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,5°C
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|S|:m'1 pri 20°C 2.500 427 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,12 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 5 0,18 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") 05 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") 50 1.1 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,2 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoZeto: 13.04.2022. 13:26

Ispitivanje zavr§eno: 19.04.2022. 14:38

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

L

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

M.D K. - maksimalno dopustena kolicina (koncentracija)
M.D K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na is

kvantifikacije pojedine metode.

pitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00507/22 Sibenik, 20.04.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORW ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. .
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. .. N . . 17026-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
- Sibenik, Put groblja 6 a;
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
- www zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBRO.J:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolia prema RjeSenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-5641-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 10.05.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78242
Analiticki broj uzorka: V 00576/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  27.04.2022. 12:00 Vrijeme dostave: 27.04.2022. 13:42
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN I1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: MREZA KOVACIC - obiteljska kuéa CUVARDIJA
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 13:45 lzvjestaj zavrien: 10.05.2022. 08:25

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Cer

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Dostaviti:

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
T OLUJE 9, 22300 KNIN 3 "

RG ) SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
? $IBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izviestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odluivanja.
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Analiticki broj uzorka: V

00576/22

Sibenik, 10.05.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

L-.Br .

REZU LTATI ISPITIVANJA

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA I MORA

Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 13:55

Ispitivanje zavrSeno: 06.05.2022. 11:37

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) | °C 25 13,2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,11 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN I1SO 10523: pH-jedinica 65-95 .7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,0°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSc:m'1 pri 20°c 2.500 423 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0,5 0,14 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO‘ HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,29 DA

Amonij HRN EN [SO 14911:2001 | mg/L (NH A Ef 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO 2') 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') 50 1,1 DA
2008

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 14:04 Ispitivanje zavr§eno: 04.05.2022. 09:13

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* |cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA

' 2000*
Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

uéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analitiki broj uzorka: V 00576/22 Sibenik, 10.05.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nac¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopu$tenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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- - - hd -e 1 7026.HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
ibenik, Put groblja 6 ES
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 ]
www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliSa prema RjeSenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBRQJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 10.05.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78241
Analiticki broj uzorka: V 00575/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 27.04.2022. 11:30 Vrijeme dostave: 27.04.2022. 13:42
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao: ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapo&eto: 27.04.2022. 13:44 lzvjestaj zavren: 10.05.2022. 08:25

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstw\afg ekologije
nié¢ Klarin dipl.ing.

Dostaviti:

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN ZAVOD ZA JAVNO ZDI}AVSTVO

TREOLUIE D, 22900 KNIN Y) SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
? SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.
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Analiticki broj uzorka: V 00575/22 Sibenik, 10.05.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

—— = e e =

My o=l
[l i
Iy i
BN~ sl

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022, 13:55 Ispitivanje zavrSeno: 06.05.2022. 11:36

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 14,7 DA

Boja S§M 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,25 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 77 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,7°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* pSl’:rn'1 pri 20°C 2.500 436 DA

Slobadni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl " 0,5 0,07 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanija.

Utrosak KMnO A HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 5 0,30 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_) 0,5 <0,04 DA

2

2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOB') 50 1,1 DA
2009

Kloridi 1 HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ 250 2,2 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoteto: 27.04.2022. 14:04 Ispitivanje zavrieno: 04.05.2022. 09:13

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN [SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopu&tena koliéina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manije od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode,
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Analiticki broj uzorka: V 00575/22 Sibenik, 10.05.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopu$tenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI| SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju&ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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170256-HAA

Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovladteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliga prema RjeSenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 10.05.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78240
Analiticki broj uzorka: V 00574/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  27.04.2022. 11:00 Vrijeme dostave: 27.04.2022. 13:42
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN 1SO 19458:2008
Uzorkovao:  ZZJZ 8KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 13:43 Izvjestaj zavrien: 10.05.2022. 08:25

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN vy

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstve ekologije

al WIS i ?w.ing‘
Dostaviti: BENSKO-KNINSKE ZUPANIJE

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN SIBEN] K
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjetaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovazece bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binaro pravilo odlugivanja.
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Analitiéki broj uzorka: V

00574/22 Sibenik, 10.05.2022.

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

T Navebane

Y

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapogeto: 27.04.2022. 13:55 Ispitivanje zavrSeno: 06.05.2022, 11:35

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 15,5 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,24 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,5°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.|S<:m'1 pri 20°C 2,500 379 DA

Slobodni klor H(I;I‘; EN ISO 7393-2: mg/L CI2 0.5 0,13 DA
2018"

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O, 5 0,34 DA

Amonij HRN EN 1SO 14911:2001 |mg/L (NH, ") 0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) 0,5 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:  [mglL (NO,) 50 1,1 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: | mg/L CI 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022, 14:04 Ispitivanje zavrieno: 04,05.2022. 09:12

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.
—

M.D K. - maksimalno dopustena

kali¢ina (koncentracija)

M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode,
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Analiticki broj uzorka: V 00574/22 Sibenik, 10.05.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 a
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. . www .zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rieSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlateni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okoli$a prema RjeSenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBRQJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 10.05.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78239
Analiti¢ki broj uzorka: V 00573/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Veoda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 27.04.2022. 10:30 Vrijeme dostave: 27.04.2022. 13:42
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao: ZZJZ 3KZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 13:43 lzvjestaj zavrsen: 10.05.2022. 08:25

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN
U2s
Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Dostavili: 2\; ZAVOD 2A JAVNO ZDRAVSTVO

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0. KNIN

TRG OLUJE 8, 22300 KNIN q) SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
¢ SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovaZecée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davanju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlugivanja.
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Analiticki broj uzorka: V

00573/22

Sibenik, 10.05.2022.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

SN

REZULTATI ISPITIVANJA:

=
A DY

TR

i P e P

MDK.

o aahd ¥y

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | M

RA

Ispitivanje zapoéeto; 27.04.2022. 13:55

Ispitivanje zavr§eno: 06.05.2022, 11:34

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 13,7 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,17 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 7.7 DA
2012
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,7°C
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°c 2.500 418 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: ma/L Cl2 0,5 0,12 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak I-(MnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 5 0,29 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_) 0,5 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_’) 50 1,1 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' 250 1,9 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 14:04 Ispitivanje zavr$eno: 04.05.2022. 09:12

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
lzd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koli¢ina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

u€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Analiticki broj uzorka: V 00573/22 Sibenik, 10.05.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopudtenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (
NN 125/17, 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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-Sluzbeni laboratorij prema rie$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 5625-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlaiteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zatite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 10.05.2022.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 78238
Analitiéki broj uzorka: V 00572/22
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  27.04.2022. 10:00 Vrijeme dostave: 27.04.2022.13:42
Uzorak: uzorkovan
Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011

HRN EN ISO 19458:2008
Uzorkovao: ZZJZ SKZ, Odjel zdravstvene ekologije

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022.13:42 lzvjestaj zavrSen: 10.05.2022. 08:25

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

Leg.
Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Bra i¢ Klarin dipl.ing.
Dostaviti: 3 0
1, KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN C &0 iSKO-KNINSKE 2UPANIJE
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjeStaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovaZeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskijugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su ozna&ene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Pri davaniju izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlucivanja.

OZE-OBR 7.8-1/1 lzd.: 02 Strana: 1/3




Analiti¢ki broj uzorka: V 00572/22 Sibenik, 10.05.2022.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA

f" maziv isplﬁﬁ*ﬁlﬂa e

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA I MORA

Ispitivanje zapocgeto: 27.04.2022. 13:55 Ispitivanje zavrseno: 06.05.2022. 11:33

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C 25 14,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale 20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica 4 0,18 DA
2016"

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,1°C

Elektri¢éna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C 2.500 417 DA

Slobodni klor ;l;l:‘EN I1SO 7393-2; mg/L CI2 0,5 0,11 DA

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O, 5 0,37 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, *) 0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO_’) 0,5 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO ) 50 11 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: | mg/L CI 250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 27.04.2022. 14:03 Ispitivanje zavrseno: 04.05.2022. 09:11

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Enterokoki ' HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL 100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

M.D.K. - maksimalno dopustena koligina (koncentracija)
M.D.K. - navedena u zakonskim propisima

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode,
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Analiticki broj uzorka: V 00572/22 Sibenik, 10.05.2022.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: SUKLADAN

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopu$tenim koncentracijama utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe(
NN 125/17 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Rezultati ispitivanja u ispitanom uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim
u Pravilniku o sanitarno-tehnickim i higijenskim uvjetima bazenskih kupali$ta te o zdravstvenoj ispravnosti
bazenskih voda (NN 59/20).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. .
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